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OKRESOWA OCENA JAKOSCI wdﬁi{\ia 2021r.
wydana dla wodociagu publicznego w Mireniu

Na podstawie:

o art.4ust. | pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r.
poz. 195)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r. poz. 2028)

* § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach nr 185/S; 293; 583/S; 665/S:
SB/46423/05/2021; 569; 991/8; 992/S; 760; BP/3130/P/2021: OL-LBW.6210.854/n.2021;
HKIL.04032/2021; 1342/S; 825; HKIL05122/2021; 1692/S; 1201 z badan prébek wody pobranych
w dniach 10.02.2021; 24.03.2021; 21.04.2021; 6.05.2021; 10.05.2021; 22.06.2021; 25.06.2021;
16.08.2021; 17.08.2021; 1.09.2021; 27.09.2021; 11.10.2021; 24.11.2021 z:

- SUW Miren

- budynek socjalny na boisku gminnym Suskowola

- studzienka wodomierzowa naprzeciwko posesji Miren 24
- studzienka wodomierzowa Sucha Poduchowna

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdzil, iz w probkach wody pobieranej do badan w 2021r. z w/w wodociagu publicznego wystapito
przekroczenie bakterii grupy coli, enterokokéw oraz odnotowano obecnosé nieakceptowalnego
zapachu. Przekroczenia mialy charakter krétkotrwaty i miejscowy.

W odniesieniu do stwierdzonych przekroczen PPIS w Radomiu w zwiazku z ogloszeniem w kraju stanu
epidemii w celu zapewnienia mieszkaricom ciagloéci dostaw wody ocenil stan zanieczyszczenia wody
i polecit Gminie Pionki wykonanie natychmiastowych dziatan naprawczych zmierzajacych do
wyeliminowania w/w przekroczef. W celu uzyskania prawidtowych wynikéw badan wody zarzadzajacy
wodociggiem przeprowadzit dezynfekcje urzadzen, sieci wodociagowej oraz ptukanie sieci
wodociggowe]j. W trakcie prowadzenia dziatan naprawczych mieszkancy zaopatrywani byli w wode
z wodociagu publicznego w Laskach oraz Czarnej gm. Pionki (ujecie wody w Mireniu zostato czasowo
wylaczone z uzytkowania). Podjete dziatania spowodowaty poprawe Jakosci wody w w/w zakresie co
zostafo potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.
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